
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAVAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

Palácio Legislativo Vereador Vivaldo de Oliveira 
 

Rua Bahia, 208, Fone/Fax 44 3421-4200 – Cx.Postal 315 – CEP 87704-040 

 
 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2020  
 
A Câmara Municipal de Paranavaí-PR torna pública a retificação do Edital para 
Manutenção Preventiva e Corretiva dos condicionadores e cortinas de ar, assim 
como a manutenção preventiva e higienização dos bebedouros e purificadores, 
com fornecimento de peças necessárias para a execução dos serviços, conforme 
segue. 
 

I - Retificar o subitem 9.2.1, “letra c” do Anexo I – Termo de Referência, e 

acrescentar ao mesmo, subitens, passando a constar a seguinte redação: 

Onde se lê: 

9.2.1 São obrigações 

   c) Apresentar o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, com 

cronograma dos serviços referente à manutenção preventiva de todas as 

instalações, conforme definido no presente Termo de Referência, para aprovação 

da fiscalização da Contratante, prevendo, no mínimo, as atividades elencadas no 

Anexo I-A com periodicidades correspondentes. 

Leia-se: 

9.2.1 São obrigações 

   c) Apresentar o PMOC – Plano de Manutenção, Operação e Controle, conforme 

Anexo I-A deste Termo de Referência, com especificação dos serviços referente à 

manutenção preventiva de todas as instalações, conforme periodicidades definidas 

no presente Termo de Referência, para aprovação da fiscalização da Contratante, 

prevendo, no mínimo, as seguintes atividades elencadas: 

1) Manutenção Preventiva de maior porte com periodicidade mínima anual: 

- efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas; 

- lavar as serpentinas e bandeja com remoção do biofilme (lodo), sem uso 

de produto desengraxante e corrosivo; 

- limpar bandeja condensação de dreno e sua operação; 

- limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor); 

limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) os 

elementos filtrantes; 

- limpeza do condensador; limpeza do evaporador; 

- medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor; 
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- medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; medir 

e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e motores; 

- medir o diferencial de pressão; verificar a atuação do termostato; 

- verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de 

temperatura do ambiente; 

- verificar a operação da válvula de expansão; verificar a operação dos 

controles de vazão; 

- verificar a resistência de isolamento dos motores e compressores; verificar 

a válvula reversora; 

- verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; 

- Anual: troca de filtro; eventual: recarga de gás quando necessário. 

 

2) Manutenção Preventiva usual com periodicidade mínima semestral, que 

deverá incluir no mínimo as tarefas de: 

- limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) os 

elementos filtrantes; 

- limpeza do condensador; limpeza do evaporador; 

- medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor; 

- medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente; 

- medir e registrar tensão elétrica na alimentação, por compressor e 

motores; medir o diferencial de pressão; 

- verificar a atuação do termostato; 

- verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de 

temperatura do 

ambiente; 

- verificar a válvula reversora; 

- verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete; 

- recarga de gás quando necessário. 

 

3) As manutenções preventivas (maior porte e usual), deverão seguir as 

orientações indicadas no PMOC a ser elaborado pela CONTRATADA 

devendo conter, no mínimo: 

- identificação do local da CONTRATANTE, 
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- identificação da CONTRATADA e do responsável técnico pelas 

manutenções, 

- relação dos ambientes climatizados e especificar o equipamento e o plano 

de manutenção e controle, com a discriminação de todas as atividades a 

serem realizadas em cada visita técnica. 

3.1) Este plano deverá incluir no mínimo: 

- 01 (uma) manutenção preventiva anual de maior porte; 

- 01 (uma) substituição anual do filtro de ar e; 

- 01 (uma) manutenção preventiva usual semestral. 

 

II - As demais disposições constantes do Edital de Pregão Presencial nº 007/2020 

permanecem inalteradas. 

 

Paranavaí, 07 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

José Galvão 
Presidente 

 
 
 
 

Amarildo Geraldo Costa 
Pregoeiro 

 

 

 

 

 

 

 


